
変更仕様書 

 

1. 件名  

リモート接続中継端末一式の調達  

 

2. 変更内容  

原仕様書「6.3 リモート接続中継端末仕様」の（イ）及び（エ）を以下のとおり変更する。 

 

（変更前） 

  (イ) ソフトウェア仕様  

  ・OS：Windows Server 2025 Standard Edition（64bit）  

  ・セキュリティ対策ソフトウェア： 

ESET Server Security for Microsoft Windows Server（7 年利用可能分） 

 

  (エ) 設置要件  

  ・ＱＳＴが指定する既設ラック（製造元：河村電器産業株式会社、型番：HDV 24-  

1120B-S）に搭載可能な構成とすること 

  ・受注者は、当該ラックへの搭載可否について責任をもって確認すること 

  ・搭載可否の確認不足を理由として、機器搭載不可等の不具合を主張することはできない 

 

（変更後） 

  (イ) ソフトウェア仕様  

  ・OS：Windows Server 2025 Standard Edition（64bit）  

  ・セキュリティ対策ソフトウェア： 

  ESET Server Security for Microsoft Windows Server（5 年利用可能分） 

 

  (エ) 設置要件  

  ・ＱＳＴが指定する既設ラック（製造元：河村電器産業株式会社、型番：HDV 42-

1120B-S）に搭載可能な構成とすること 

  ・受注者は、当該ラックへの搭載可否について責任をもって確認すること 

  ・搭載可否の確認不足を理由として、機器搭載不可等の不具合を主張することはできない 

 

3. その他  上記の変更内容の他は、原仕様書のとおりとする。  

 

（要求者） 

部署名：量子医科学研究所 

部課名：物理工学部 治療システム開発グループ 

氏名：武井 由佳 


